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Kuopion kaupunki
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jukka.eskelinen@kuopio.fi

Lausuntopyynté 13.2.2019, Kuopion Salli-allianssi Savilahden alueen kehittdminen

Tiealueiden, valaistuksen, maakaapeleiden, kaukolammon seki vesi- ja
viemaérijohtojen rakentaminen 110 kV johtojen Huutokoski — lloharju ja lloharju —
Alapitka alitse ja laheisyyteen Kuopion Savilahden alueella

Kuopion Savilahden alueelle on suunniteltu katuja, kevyen likenteen vaylia, vesihuoltoa
sekéa kuivatusta, kaukoldmpda ja -jashdytysta, sdhké- ja teleputkia sekd kaapeleita.
Suunnitellut kohteet risteamat Fingridin 110 kV johtoa Huutokoski — lloharju pylvasvalilla
306 Y — 308 Y ja 110 kV johtoa lloharju — Alapitka pylvasvalilla 1 -4 Yja5Y —7. 110 kV
johdon Huutokoski — lloharju (suunnittelutunnus 1413) kanssa samoissa pylvaissa
pylvasvalilla 306 Y — 308 Y on Savon Voima Verkko Oy:n 110 kV johto lloharju —
Konnevesi. 110 kV johdon lloharju — Alapitkd (sutu 1050) kanssa samoissa pylvaissa
pylvasvélilla 2 Y — 5 Y on paikoin Kuopion S&hkéverkko Oy:n 110 kV johto Savilahti —
Mannistd. Pylvaan 5'Y jélkeen johdot erkanevat omille reiteilleen. Voimajohtojen sijainnit
on esitetty liitteena olevassa kartassa.

Savilahden alueen suunnitelmissa tulee voimajohdot ottaa huomioon seuraavasti:

Johtoalue

Fingrid Oyj:n, Savon Voima Verkko Oy:n ja Kuopion Sahkéverkko Oy:n voimajohtoja var-
ten on lunastettu kiinteistéjen kayttdoikeuden supistus. Kayttéoikeuden supistus eli johto-
alue muodostuu johtoaukeasta ja johtoaukean reunoissa olevista 10 metrid leveista reu-
navythykkeistd, joissa puuston kasvua on rajoitettu niin, etteivat puut kaatuessaan osu
johtimiin (liite). Johtoalueen maapohja ja puusto ovat maanomistajien omaisuutta.

Tama lausunto koskee vain Fingrid Oyj:n 110 kV johtoja Huutokoski — lloharju ja lloharju
— Alapitka sek& Savon Voima Verkko Oy:n johtoa niiltd osin kun johto sijaitsevat Fingridin
voimajohdon kanssa samoissa pylvasrakenteissa.

Tien ja tiealueen sijainti voimajohtoon nahden

Teita voidaan rakentaa ja vanhoja teitd kunnostaa voimajohtojen alla ja ldheisyydesséa
huomioiden liitteen& olevat alituspiirrokset (Ote AE-1050-8-36_1 — Ote AE-1050-8-36_7)
seka niissé esitetty tien sijainti ja tien pinnan suurin sallittu korkeus. Tien pinnan korkeus-
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rajoitus ulottuu vaakasuoraan mitattuna 5 metria virtajohtimen ulkopuolelle ja néaiden
alituspiirroksien etdisyysvaatimusten tulee tayttyd kaikilla niilla alueilla, joilla on
mahdollista likkua autolla. Alituspiirrokset Ote AE-1050-8-36_1, Ote AE-1050-8-36_6 ja
Ote AE-1050-8-36_7 koskevat Savilahdentietd ja Niuvantietd, jotka ovat
erikoiskuljetusten reitteja. Alituspiirrosten Ote AE-1050-8-36_1 ja Ote AE-1050-8-36_6
mitoituksena on kaytetty 8,7 metria tien pinnasta virtajohtimen suurimpaan mahdolliseen
riippumaan ja alituspiirroksella Ote AE-1050-8-36_7 mitoituksena on ollut 7,8 metria,
koska virtajohtimien alapuolella on reduktiojohdin eli ns. kolmas ukkosjohdin. Nama
kaytetyt etadisyydet takaavat sen, ettd voimajohdon alitse mahtuu 7 metrid korkea
kuljetus. Korkeat kuljetukset taytyy kuitenkin aina erikseen ennakkoon suunnitella ja
tarvittaessa kuljetuksen mahtuminen voimajohdon alitse tulee varmistaa vahdin avulla,
joka mittaa, ettd etdisyys kuljetuksen ja virtajohdon valilla on aina riittdva. Muille teille
voidaan kayttaa 7,4 metrin etadisyysvaatimusta tien pinnasta virtajohtimen suurimpaan
mahdolliseen riippumaan.

Tiealue ei saa ulottua ja mahdollisia ojia ei saa rakentaa kolmen metrin pylvasalalle. Voi-
majohtopylvaiden pylvdsala ulottuu kolmen metrin pddhén pylvdan maanpaallisista pe-
rustus- ja harusrakenteista. Jos tien reunaan tulee oja, tulee sen reunan olla vahintadan
kolmen metrin padssa pylvaan maanpaallisistd perustus- ja harusrakenteista. Tietd ja
siihen liittyvia rakenteita ei voi rakentaa voimajohtopylvaan jalkojen tai harusten alta eika
kahden rinnakkain olevan pylvaan valista.

Voimajohdon omistaja ei turvallisuussyista salli varastointi- ja lastauspaikkojen, auton
kaantdpaikkojen tai linja-autopysékkien tekemistd johtoaukealle. Néaméa paikat tulee
sijoittaa voimajohtojen johtoaukean ulkopuolelle (katso litteen& olevat johtoaluekuvat) eli
vahintdan 15 metrin paahan voimajohdon keskilinjasta mitattuna. Voimajohdon keskilinja
sijaitsee pylvasrakenteiden keskikohdan kohdalla. Mahdollisista pysékdintialueiden
sijoittamisesta johtoalueelle tulee sopia kanssamme erikseen.

Tie ei saa aiheuttaa sellaista maapainoa, joka on vaaraksi voimajohtopylvéiden
maanalaisille rakenteille ja pylvdiden pystyssa pysymiselle. Mahdollinen maanpinnan
muotoilu tulee alueella toteuttaa niin, etteivat sadevedet ja lumien sulamisvedet paase

kertym&an pylvaiden pylvasaloille.

Valaisimet ja muut vastaavat rakenteet voimajohdon laheisyydesséa

Voimajohdon pylvaisiin sekd pylvaista riippuviin johtimiin tulee kaikilla maanpaallisilla
rakenteilla olla riittdva etdisyys. Etéisyys maaritetddn voimajohdon johtimen
maksimiriippumasta ja siind huomioidaan voimajohdon johtimen mahdollinen heilahdus
tuulisella saalla. Tievalaisimet, antennit, mainostaulut ja muut vastaavat rakenteet, joiden
paslla ei voi seist3, tulee sijoittaa alituspiirroksien (Ote AE-1050-8-36_8 — Ote AE-1050-
8-36_14) korkeusrajoitukset huomioiden. Lis&ksi tulee huomioida, ettei naita rakenteita
tulee sijoittaa suoraan virtajohtimien alle eika voimajohtopylvaan pylvésalalle. Voimajoh-
topylvaiden pylvasala ulottuu kolmen metrin paahan pylvdan maanpaallisista perustus- ja
harusrakenteista (liite). Tievalaisimet, antennit, mainostaulut ja muut vastaavat rakenteet
eivat saa missaan olla niin korkeita, ettd ne voisivat kaatuessaan tai missaan tilanteessa
osua voimajohdon virtajohtimeen tai 1,4 metria sitd 18hemmaksi. Naiden rakenteiden
tulee olla sellaisia, ettei niiden paalla voida seista.
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Tievalaisimet, antennit, mainostaulut ja muut vastaavat rakenteet tulee suunnitella
voimajohdon laheisyyteen niin, etta jos naiden huoltoa joudutaan tekeméaan nostolaitteen
avulla, ei ole vaaraa, ettd tullaan liian lahelle virtajohtimia. Tievalaisimien, antennien,
mainostaulujen ja muiden vastaavien rakenteiden paikkaa suunniteltaessa on otettava
huomioon  myds  voimajohtojen  maadoitusjannitteet  ja  niistd ~ maaritellyt
vaarajénnitealueet. Vaarajannitteet on esitetty mydhemmin téss& lausunnossa.
Suosittelemme kayttamaan johtoalueella sekd vaarajénnitealueella puisia pylvaita
esimerkiksi valaisinpylvaina.

Maanalaisten rakenteiden sijainti

Maakaapelit, vesijohdot, viemarit, kaukolampd ja -jadhdytysputket ja muut vastaavat
rakenteet voidaan rakentaa voimajohtojen alitse ja Iaheisyyteen huomioiden
voimajohtopylvéan pylvasala ja maadoitukset seké vaarajénnitealue. Voimajohtopylvai-
den pylvésala ulottuu kolmen metrin paghan pylvadn maanpaéllisistd perustus- ja harus-
rakenteista (liite), eikd pylvasalalle saa tehda naihin liittyvid maanrakennuksia tai muita
mahdollisia kaivauksia. Mahdollisia puistomuuntamoita tai muita s&hkéteknisia
kytkentapaikkoja ei tule sijoittaa johtoaukealle ilman voimajohdon omistajan lupaa ja ne
tulee aina sijoittaa vaarajannitealueen ulkopuolelle. Vesijohtojen pumppaamot ja muut
vastaavat rakenteet tulee myds sijoittaa johtoaukean ulkopuolelle.

Suosittelemme voimajohdon ldheisyyteen asennettavien maanalaisten rakenteiden
materiaaliksi muovia tai muuta s&hkéa johtamatonta materiaalia tai sijoittamaan kohteet
rittavan etaalle voimajohtopylvaista ja niiden maadoituksista.

Vaarajannitteet

Mahdollisessa voimajohdon vikatilanteessa maahan siirtyvé maadoitusjannite
voimajohtopylvailla 306 Y — 308 Y (110 kV johto Huutokoski — lloharju, sutu 1413) ja1 -6
(110 kV johto lloharju — Alapitka, sutu 1050) on noin 100...440V / 0,5 s. Téaman ja
iimastollisten ylijannitteiden takia edellytamme kaapeleiden, erillisten maadoitusten seka
muiden sdhko& johtavien rakenteiden lisderistamistd yhtendiselld vahvaseinamaisella
muoviputkella siltd osin kun etdisyys voimajohtopylvaiden pylvéds- ja harusrakenteista
sekd maadoituksista maakaapeleihin, niiden maadoituksiin tai muihin séhkda johtaviin
rakenteisiin jaa alle 20 metriin tai kyseisten kohteiden siirtdmista vaarajannitealueen
ulkopuolelle. Jos kaapeli, maadoitus tai muu sahkéa johtava rakenne nousee
maanpinnan ylapuolelle vaarajannitealueella, tulee myds suojaputken nousta
maanpinnan yléapuolelle. Suosittelemme voimajohdon l&heisyyteen asennettavien putkien

materiaaleiksi muovia.

Maadoitukset

Voimajohtopylvailla on kuparisia maahan upotettuja maadoitusjohtimia, jotka sijaitsevat
noin 0,7 metrin syvyydessd maassa. lloharjun sdhkéasemalta tulee maadoitusjohtimia,
jotka jatkuvat pylvaalta toiselle liitteena olevien ohjeellisten maadoituskuvien mukaisesti.
Maadoitukset tulee huomioida maanrakennustéitd suunniteltaessa ja toteutettaessa seka
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vaarajannitealuetta maaritettdessd. Jos kuparinen maadoitusjohdin  kaivutéiden
yhteydessa katkeaa, pyydamme ilmoittamaan siitd Fingrid Oyj:n Varkauden aluetoimi-
paikan voimajohtoasiantuntija Jarmo Lahtoniemelle, puhelin 030 395 5607. Maadoitusten
korjaaminen on maksutonta.

Muutokset pohjaveden tasoon ja tutkimukset pylvéasalalla

Fingridille kerrottujen tietojen perusteella eras alikulun toteutusvaihtoehto edellyttaa
pysyvéa pohjaveden alentamista. Jos pohjaveden alennus voi vaikuttaa millaan tavalla
pylvdan maanalaisiin pylvasrakenteisiin, on pohjaveden alennuksesta sovittava
kanssamme erikseen. Voimajohtopylvadiden perustuksissa voi olla puisia osia, joihin
pohjaveden muutokset voivat vaikuttaa. Muutokset pohjaveden tasossa voivat vaatia
uusien perusten rakentamista.

Voimajohtopylvaiden pylvasala ulottuu kolmen metrin p&dhan pylvddn maanpaallisista
perustus- ja harusrakenteista. Pylvdsala on suoja-alue, jolla ei saa liikkua tydkoneilla,
kaivaa tai 13jittda. Kolmen metrin etaisyys lasketaan ojan tai kaivauksen luhistumattomas-
ta reunasta. Jos voimajohdon pylvasalalla on tarve tehda maaperatutkimuksia tai muuta
mahdollisia t5itd, on siitd sovittava kanssamme erikseen. Td&ma on mahdollista vain
meidadn valvonnassamme. Tarpeesta péaasta tydskentelemé&an voimajohtopylvaan
pylvasalalla tulee sopia voimajohtoasiantuntja Jarmo Lahtoniemen kanssa. Hanet
tavoittaa puhelimella numerosta 030 395 5607 ja sahkdpostilla

jarmo.lahtoniemi@fingrid.fi.

Muutokset Fingridin voimajohtoon

Fingridille on esitetty muutostoiveita 110 kV johdon lloharju — Alapitkd (sutu 1050)
pylvaiden 5, 6 ja 7 uudelleen sijoittamisesta. Johdon uusimisesta ja mahdollisista uusista
pylvaspaikoista ei ole kuitenkaan tehty tarkempaa suunnitelmaa tai paatostd, koska
pylvéat mahdollisesti tultaisiin uusimaan. Jos hankkeen toteuttamisen kannalta on
tarvetta saada lisétietoja voimajohtomuutoksista, voi niitd kyselld Tommi Olssonilta.
Hanet tavoittaa numerosta 030 395 4151 ja sahkopostilla tommi.olsson@fingrid.fi. Aluetta
koskevaan kaavaan on merkitty alueet, joille pylvaat on mahdollista uusia, kun ne

ikaantyvat.

Tydskentely johtoalueella

Voimajohtopylvéiden pylvasala ulottuu kolmen metrin paadhan pylvdan maanpaéllisista
perustus- ja harusrakenteista. Pylvdsala on suoja-alue, jolla ei saa likkua ty6koneilla,
kaivaa tai 13jittaa. Kolmen metrin etéisyys lasketaan ojan tai kaivauksen luhistumattomas-

ta reunasta.

Tyéskenneltdessa 110 kV johdon alla ei tydkoneen tydskentelyalue pystysuoraan mitattu-
na saa ulottua kolmea metria lahemmaksi 110 kV johdon johtimia silloin, kun tyékoneen
tydskentelyalue vaakasuoraan mitattuna ulottuu viittd metrid I&hemméksi 110 kV johdon

reunajohtimia.
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Jos toiden yhteydessa tapahtuu Fingridin voimajohtoon liittyva vahinko, pyydamme ilmoit-
tamaan siitd heti Fingrid Oyj:n kantaverkkokeskukseen, puhelin 030 395 4300. Ennen
téiden aloittamista on selvitettdvd myds muiden johtojen omistajien kéayttékeskusten
paivystavat puhelinnumerot.

Jos johtojen laheisyydessa aiotaan rajayttaa kivia, on siitd ilmoitettava erikseen mahdol-
lista katselmusta varten Fingrid Oyj:n Varkauden aluetoimipaikan voimajohtoasiantuntija
Jarmo Lahtoniemelle, puhelin 030 395 5607. Katselmuksessa todetaan rajaytystéiden
vaikutusalueella sijaitsevien johto-osien senhetkinen kunto. R&jaytyskohteet on suojat-
tava niin hyvin, ettei johtoon p&adse sinkoutumaan kivid. Varsinkin johtimet ja eristimet
vioittuvat hyvin herkasti. Liitteend on ohje Maa-ainesten louhinta ja murskaus

voimajohtojen laheisyydessa.

Voimajohdon ldheisyydessa puita ei saa kaataa johtoon pain ja kaatosuunta on aina var-
mistettava puunkorjuutéiden turvallisuusmaaraysten mukaisesti. Varastointi johtoalueella

on kielletty.

Ennen toiden aloittamista on alueella pidettdva perehdytys. Perehdytyksesta tulee sopia
Varkauden aluetoimipaikan Jarmo Lahtoniemen kanssa. Hénet tavoittaa puhelimella
numerosta 030 395 5607 ja sahkopostilla jarmo.lahtoniemi@fingrid.fi. Lausunnon
vastaanottajan tulee toimittaa edella esitetyt tydskentelyohjeet tydmaalla tydskentelevien

tietoon.

Kartoituspyyntd ja valmistumisilmoitus

Kun hanke tai sen osa on valmistunut, on kaikki maanalaiset rakenteet kartoitettava
vahintddn johtoalueen osuudelta. Kartoitus tulisi tehda GPS-mittauksella. Tulokset
pyydamme toimittamaan CAD-muodossa siten, etta tiedostosta on ndhtévissa rakenteen
sijainti voimajohtopylvaisiin nahden. Pylvaat toivomme nimettavan pylvdsnumeroin. Jos
GPS-kartoitus ei ole mahdollinen, voidaan kartoitus tehda erilliselld kartoituslomakkeella,
jonka lahetamme pyydettdessa. Mikali téllainenkaan Kkartoitus ei onnistu, myo6s
esimerkiksi PDF-kartta kohteen toteutuneesta sijainnista voi olla hyddyksi.

Tarvitsemme sijaintitietoa asiakirjojemme taydentdmista varten, jotta olemme tietoisia
ristedamista esimerkiksi johdon saneerausprojekteissa. Mita tarkempia kartoitustiedot ovat,
sitd paremmin ristedméat osataan ottaa huomioon. Saamamme Kartoitustiedot ovat
samalla ilmoitus tydkohteen valmistumisesta. Tulokset on toimitettava sahkdpostilla
osoitteeseen kartoitukset@fingrid.fi. Sahkopostissa tulee viitata t&man lausunnon
arkistointitunnukseen AE-1050-8-36.

Maanpéaalliset kohteet voimme kayda kartoittamassa itse. Toivomme Kkuitenkin, etta
ilmoitatte kun hanke on saatu niiden osalta valmiiksi, jotta tieddmme lahettda kartoittajan
mittaamaan uudet kohteet. limoituksen voi tehda joko sdhkopostiin kartoitukset@fingrid.fi
tai kirjeitse osoitteeseen Fingrid Oyj, Maankaytté ja ymparistd, Heidi Oja, PL 530, 00101
Helsinki. Valmistumisilmoituksessa on hyva mainita tdman lausunnon arkistointitunnus
AE-1050-8-36.
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Suunnitelmien muutos

Jos suunnitelmanne muuttuvat, pyyddmme ilmoittamaan siitéd meille osoitteeseen Fingrid
Oyj, Maankaytté ja ymparisto, PL 530, 00101 Helsinki tai sahkdpostilla
risteamalausunnot@fingrid.fi.

Lausunnon voimassaolo

Lisatietoja

Liitteet

Tama lausunto on voimassa kolme vuotta. Jos hanke toteutetaan tdmaén jélkeen, tulee
Fingridiltd pyytda uusi lausunto. Pyydamme viittaamaan uudessa lausuntopyynndssa ta-
maén lausunnon arkistointitunnukseen AE-1050-8-36. Pyydamme, etta ilmoitatte myés, jos
hanketta ei toteuteta ollenkaan.

Lisatietoja antaa tarvittaessa Heidi Oja, puhelin 030 395 5138 tai sahkodposti
heidi.oja@fingrid.fi.

Ystavallisin terveisin

FINGRID OYJ
Ristedmalausunnot

Heidi Oja
erikoisasiantuntija

Karttakuva

Johtoaluekuva, 3 kpl

Alituspiirros, 14 kpl

Ohjeellinen piirustusvoimajohtopylvaan maadoituksista, 9 kpl
Tydéskentely ilmajohtojen laheisyydessa -ohje

Maa-ainesten louhinta ja murskaus voimajohtojen ldheisyydessa -ohje
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Ltk e aAkepnus

Tien pinnan suurin sallitfu
korkeus voimajohdon alla.
Rajoitus ulottuu vaakasuoraan
mitattuna 5 metrid reunajohtimen
ulkopuolelle. gid

— Virtajohtimien
maksimiriippuma

8,7 meftria

5.0

2.6

5T

20m 20m 20m 20m/ 20m 20m 20m 20m

20m

Maanpinta tdssa
kuvassa on
suuntaa-antava.
Mitoitus tulee
tehdd aina pylvaan
betoniperustuksen
ylapinnan tasosta.

Korkeudet pylvdan nro 307 Y
| betoniperustuksen
ylapinnan tasosta

Pylvas, janne [ 120 251 m ITK17
Virtajohtimet Duck, 60 N/mm?
Pylvaan numero I306Y 307Y

Pituus 1:2000 HNUM 29.03.2019

FINGRID

2 x 110 kV johto Huutokoski - lloharju
ja lloharju - Konnevesi (sutu 1413 ja 1275)
Tiealueen pinnan suurin sallittu korkeus pylvasvalilla 306 Y - 307 Y

Korkeus 1:200

Koko Ak

Ote AE-1050-8-36_1




Tien pinnan suurin sallittu
korkeus voimajohdon alla.

Rajoitus ulofttuu vaakasuoraan Virtajohtimien
- mitattuna 5 metrid reunajohtimen maksimiriippuma
' ulkopuolelle. E
€
~
o]
6.5
57
Maanpinta tassa 48 42
kuvassa on 34
suuntaa-antava. 3.0
Mitoitus tulee 2.4 18 2.1
tehdd aina pylvaan : 15 16
betoniperustuksen
ylapinnan fasosta. |
bm 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m |
R
\
— — M
Korkeudef pylvaan nro 307 Y
befoniperustuksen
ylapinnan ftasosta
Pylvas, janne | ITK17 234 m IITK16
Virtajohtimet Duck, 60 N/mm?
Pylvaan numero ‘307 Y 308Y
2 x 110 kV johto Huutokoski - lloharju Pituus 1:2000 | i\ym 29.03.2019
Karkeus 1:200

FINGRID ja lloharju - Konnevesi (sutu 1413 ja 1275)

Tiealueen pinnan suurin sallittu korkeus pylvasvalilla 307 Y - 308 Y Koko Al Ote AE-1050-8-36_2
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7.4 metriad

L.2

bm 20m

2.8

Tien pinnan suurin sallittu
korkeus voimajohdon alla.
Ra#’oi’rus uloftuu vaakasuoraan

mifattuna 5 metfrid reunajohtimen
ulkopuolelle.
Alimman
virfajohtimien
maksimiriippuma

Korkeudet pylvaan nro 1Y

betoniperustuksen
ylapinnan tasosta

Maanpinta tassa kuvassa on suuntaa-antava.

Mitoifus tulee tehdd aina pylvaan
betoniperustuksen ylapinnan ftasosta.

Pylvas, janne | 4712 124 m | 2117
Virtajohtimet Duck, 45 N/mm?
Pylvaan numero ‘1 ‘2Y

FINGRID

110 kV johto lloharju - Alapitka (sutu 1050)

Tiealueen pinnan suurin sallittu korkeus pylvasvalilla 1-2'Y

Pituus 1:2000

Koko AL

HNUM 01.04.2019

Korkeus 1:200

Ote AE-1050-8-36_3
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Tien pinnan suurin sallittu
- korkeus voimajohdon alla.
Ra#'oi’rus ulottuu vaakasuoraan
mifattuna 5 metfrida reunajohtimen
ulkopuolelle.
Alimman
virtajohtimien
maksimiriippuma
14.5
12.1 =
E
1011 |
P
8.5
7.8
- 7.5
\\ \ 69 g7 70
e
Maanpintra fésst'é kuvassa
on suunftaa-antava.
M‘ifoi’rus[ tulee tehda \\\
aina pylvaan 3
be’ronpi;)nlerus‘ruksen 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m ["26m—-20m b5n
yldpinnan tasosta.
Korkeudet pylvaan nro 3 Y
betoniperustuksen
ylapinnan tasosta
Pylvas, janne [2T17 180 m [ 1717
Virtajohtimet Duck, 45 N/mm?
Pylvaan numero ‘ZY ]SY
110 kV johto lloharju - Alapitka (sutu 1050 Pituus 12000 1 pynum - 01.04.2019
FINGRID J J il )| Korkeus 1200
Tiealueen pinnan suurin sallittu korkeus pylvasvalilla2Y -3 Y Koko AL Ote AE-1050-8-36_4
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Tien pinnan suurin salliftu
‘ korkeus voimajohdon alla.
Alimman Ra#'oi’rus ulottiu vaakasuoraan
virtajohtimien mifattuna 5 mefrid reunajohtimen
maksimiriippuma

ulkopuolelle.

— 5m 20m_|_20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m
— I

Korkeudet pylvaan nro 3 Y Maanpinta tdssd kuvassa on suunfaa-antava.

betoniperustuksen Mitoifus fulee tehda aina pylvaan

ylapinnan tasosta betoniperustuksen ylapinnan tasosta.
Pylvas, janne [ 1117 155 m | 2122117
Virtajohtimef Duck, 45 N/mm?
Pylvaan numero |3Y |4Y

FINGRID

110 kV johto lloharju - Alapitka (sutu 1050)

Tiealueen pinnan suurin sallittu korkeus pylvasvalilla 3Y -4 'Y

Pituus 1:2000
Korkeus 1:200

HNUM 01.04.2019

Koka Ak Ote AE-1050-8-36_5




20m

Virtajohtimien
maksimiriippuma

Tien pinnan suurin salliftu
korkeus voimajohdon alla.
Ra#'oi’rus ulottuu vaakasuoraan
mifattuna 5 metfrid reunajohtimen
ulkopuolelle.

2.4

20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m

8,7 mefria

12.
/
8.5

5.2

20m | 20m | 20m 5n

Maanpinta tassa
kuvassa aon
suunfaa-antava.
Mitoitus tulee
tehda aina pylvaan
befoniperustuksen
ylapinnan tasosta.

Korkeudet pylva

betoniperustuksen
ylapinnan tasosta

an nro 6

Pylvas, janne | 2T22/17

280 m

47122

Virtajohtimet

Duck, 45 N/mm?

Pylvaan numero |5Y

6

FINGRID

110 kV johto lloharju - Alapitka (sutu 1050)

Tiealueen pinnan suurin sallittu korkeus pylvasvalilla 5Y - 8

Pituus 1:2000
Korkeus 1:200

HNUM 01.04.2019

Kokao Ak

Ote AE-1050-8-36_6
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Virtajohtimien
maksimiriippuma 1
i Reduktiojohtimien
maksimiriippuma
e
o
1.6 18
9.3 9.5/
7.6 7-/
6.3 6.4
Maanpinta ftdssa
>\ 56 54 56 / kuvaspsa on
;77/// suuntaa-antava
7/ Mitoitus +ulee
tehda aina pylvaan
betoniperustuksen
ylapinnan tfasosta.
L mjisym]
m 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | ~
Korkeudet pylvaan nro 6 w
betoniperustuksen
ylapinnan tasosta
Pylvas, janne 2722 216 m 4722
Virtajohtimet Duck, 60 N/mm?
Pylvaian numero 6 J

Pituus 1:2000
Korkeus 1:200

Koko Ak

110 kV johto lloharju - Alapitka (sutu 1050
FINGRID J Ju - Alapitia ( )

Tiealueen pinnan suurin sallittu korkeus pylvasvalilla 6 - 7

HNUM 01.04.2019

Ote AE-1050-8-36_7




Maanpinta tassa
kuvassa on
suuntaa-antava.
Mitoitus tulee
tehda aina pylvaan
betoniperustuksen
ylapinnan tasosta.

— Virtajohtimien

Litk et akepnts

Tievalaisimien, antennien, mainostaulujen
ja muiden vastaavien rakenfeiden sallittu
korkeus voimajohdon alla.Rajoitus uloftuu
vaakasuoraan mitattuna 7 metrid reuna-
johtimen ulkopuolelle.

maksimiriippuma

3.6

Korkeudet pylvaan nro 307 Y

betoniperustuksen
ylapinnan fasosta

Pylvas, janne [1T20 251 m ITK17
Virtajohtimet Duck, 60 N/mm?
Pylvaan numero |306Y 307Y

FINGRID

2 x 110 kV johto Huutokoski - lloharju
ja lloharju - Konnevesi (sutu 1413 ja 1275)

Pituus 1:2000
Korkeus 1:200

Valaisinpylvaiden suurin sallittu korkeus pylvasvalilld 306 Y - 307 Y Koka AL

HNUM 29.03.2019

Ote AE-1050-8-36_8




Maanpinta tdssé
kuvassa on
suunftaa-antava.
Mitoitus fulee
tehda aina pylvaan
befoniperustuksen
ylapinnan tasosta.

Tievalaisimien, antennien, mainostaulujen

ja muiden vastaavien rakenteiden sallittu
korkeus voimajohdon alla.Rajoitus uloftuu
T vaakasuoraan mitattuna 7 metria reuna-
johtimen ulkopuolelle.

bm 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m

Virtajohtimien
maksimiriippuma

20m

™
l
- — i
Korkeudet pylvdan nro 307 Y
befoniperustuksen
ylapinnan ftasosta
Pylvas, janne |ITK17 234'm IITK16
Virtajohtimet Duck, 60 N/mm?
308Y

Pylvaan numero

[307 Y

FINGRID

2 x 110 kV johto Huutokoski - lloharju
ja lloharju - Konnevesi (sutu 1413 ja 1275)
Valaisinpylvaiden suurin sallittu korkeus pylvasvalilla 307 Y - 308 Y

Pituus 1:2000
Korkeus 1:200

Koko Aé

HNUM 29.03.2019

Ote AE-1050-8-36_9




Tievalaisimien, anfennien, mainosfauluﬂen

ja muiden vastaavien rakenfeiden sallittu
T orkeus voimajohdon alla.Rajoitus ulottuu
vaakasuoraan ‘mitattuna 7 metrida reuna-
johtimen ulkopuolelle.

Alimman
virtajohtimien
maksimiriippuma

Maanpinta tassd kuvassa
on suunfaa-anfava,
Mitoitus fulee tehda
aina pylvaan
betoniperustuksen
ylapinnan tasosta.

bm 20m | 20m | 20m | 20m | 20m

Korkeudet pylvaan nro 1Y
befoniperustuksen
yldpinnan tasosta

Pylvas, janne |4T12 124 m | 2117
Virtajohtimet Duck, 45 N/mm?
Pylvaan numero ‘ 1 ‘2Y
110 KV johto lloharju - Alapitka (sutu 1050 Pituus 12000 1 ngm 01.04.2019
FINGRID ) J P ( ) Korkeus 1:200
Valaisinpylvaiden suurin sallittu korkeus pylvasvalilla 1-2'Y Koka AL Ote AE-1050-8-36_10




Maanpinta tdssa kuvassa
on suuntaa-anfava.
Mitoitus fulee tehda

aina pylvaan
betoniperustuksen
ylapinnan tfasosta.

.

/

johtimen ulkopuolelle.

Tievalaisimien, antennien, mainosfaulugen
ja muiden vastaavien rakenteiden salliftu
orkeus voimajohdon alla,Rajoitus uloftuu
vaakasuoraan ‘mitafttuna 7 mefrid reuna-

18.5

16.1

141

SR

Alimman

virtajohtfimien
maksimiriippuma

20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m ["26m——20m 5n
Korkeudef pylvaan nro 3 Y
betoniperustuksen
ylapinnan tasosta
Pylvas, janne 2117 180 m [1T17
Virtajohtimet Duck, 45 N/mm?
Pylvdaan numero ‘ZY ‘BY

FINGRID

110 kV johto lloharju - Alapitka (sutu 1050)

Valaisinpylvaiden suurin sallittu korkeus pylvasvalilla 2Y -3Y

Pituus 1:2000
Korkeus 1:200

Koko AL

HNUM 01.04.2019

Ote AE-1050-8-36_11




i . goi Ved4
Skeittirata

wo/??nr‘ (j(R(Vo

~ P ?
vNﬂ 1///1367' ( Rdirri Ty ﬁf zniuup)r v
|
(L ],f, #

Tj i L_‘J_‘_L—‘_L—L—LL—LJJNLL
0/ Moo lttoritie
I s 0 T e e S

B —
/
Tievalaisimien, antennien, malnosfauluHen
l a muiden vastaavien rakenteiden sallittu
Alimman orkeus voimajohdon alla.Rajoitus ulottuu
virfajohtimien vaakasuoraan mitattuna 7 mefria reuna-
maksimiriippuma johtimen ulkopuolelle.

— 5m 20m_|_20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m
— -
Maanpinta tdssd kuvassa on suuntaa-anfava.

ik o Mitoifus fulee fehds aina pylyaan

ylpinnan tasosta betoniperustuksen yldpinnan tasosta.
Pylvas, janne [ 1117 155 m | 2122117
Virtajohtimet Duck, 45 N/mm?
Pylvaan numero [3Y |4Y

FINGRID

110 kV johto lloharju - Alapitka (sutu 1050)

Valaisinpylvaiden suurin sallittu korkeus pylvasvalilla 3Y -4Y

Pituus 1:2000
Korkeus 1:200

Koko AL

HNUM 01.04.2019

Ote AE-1050-8-36_12




955

Tievala

Virtajohtimien
maksimiriippuma

isimien, antennien, mainos’raulu[ien

a muiden vastaavien rakenteiden sallittu
orkeus voimajohdon alla.Rajoitus ulottuu
vaakasuoraan ‘mitattuna 8,5 metrid reuna-

johtimen ulkopuolelle.

4.6

g N
o

20m

1.7

53

3.4

N
15 - 19 ‘
L7 (A

0.3
20m | 20m Om Om o | 20m | 20m | 20m | 20m

10.

20m

13.

20m

20m

q)

//,

Korkeudet pylvdan nro 6
befoniperustuksen
ylapinnan tasosta

Pylvas, janne [ 2T22/17 280 m 4722
Virtajohtimet Duck, 45 N/mm?
Pylvaan numero |5Y 6

FINGRID

110 kV johto lloharju - Alapitka (sutu 1050)

Valaisinpylvaiden suurin sallittu korkeus pylvasvalilla 5Y - 6

Pituus 1:2000
Korkeus 1:200

Koko Ak

HNUM 01.04.2019

Ote AE-1050-8-36_13
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Tievalaisimien, antennien, mainosfaulu[ien SE
o ja muiden vastaavien rakenteiden sallitfu
orkeus voimajohdon alla.Rajoitus ulottuu
vaakasuoraan ‘mifattuna 7 metria reuna-
johtimen ulkopuolelle.
Virtajohtimien
maksimiriippuma |
T Reduktiojohtimien
maksimirlippuma
jruyjm]
@ 20m | 20m_| 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | =
e \Y
Korkeudet pylvadn nro 6 \_\_\/_’/
etoniperustuksen
ylapinnan fasosta
Pylvis, janne 2722 216 m 4T22
Virtajohtimet Duck, 60 N/mm?
Pylvaan numero 6 7

FINGRID

Pituus 1:2000

110 kV johto lloharju - Alapitka (sutu 1050) Rorlirs "

HNUM 01.04.2019

Valaisinpylvaiden suurin sallittu korkeus pylvasvalilla 6 - 7 Koka AL

Ote AE-1050-8-36_14
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FINGRID

TYOSKENTELY ILMAJOHTOJEN LAHEISYYDESSA

Ali mene vaarallisen lidhelle johtoja!

Kasiteltdessa pitkia tai suurikokoisia esineita tai tydskenneltaessé tydkoneella ei mikaén esine tai
koneen osa saa vahingossakaan joutua sivusuunnassa tai alapuolella oheisissa kuvissa olevia mittoja
lahemmaksi jannitteisia johtimia.

Jannitetaso kV Eristinketjun Eristinlautasten
pituus lukumaara
110 noin 1 metri 6-8
220 noin 2 metria 10-12
400 noin 4 metria 18-24

Voimajohtopylvéiden pylvasala ulottuu kolmen metrin pd&han pylvd&n maanpéaallisista perustus- ja
harusrakenteista. Pylvasala on suoja-alue, jolla ei saa liikkua tydkoneilla, kaivaa tai 13jittaa.

|
|
|
|

gﬁ T

Harustettu, kaksijalkainen pylvds = Harustamaton, yksijalkainen pylvas

Jos téiden yhteydessé tapahtuu Fingrid Oyj:n voimajohtoon liittyvéd muu kuin maadoitusjohtimiin
kohdistuva vahinko, pyyddmme ilmoittamaan siita heti Fingrid Oyj:n kantaverkkokeskukseen,
puhelin 030 395 4300.
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